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VU, motorisch betrieben.VU, motorisch betrieben.
Stahllamellen PU- ausgeschäumt SPU67Stahllamellen PU- ausgeschäumt SPU67
Oberfläche pulverbeschichtet inkl. StahlzargeOberfläche pulverbeschichtet inkl. Stahlzarge
d = 8 mm 3- seitigd = 8 mm 3- seitig
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Wandaufbau Brandwand:Wandaufbau Brandwand:
- Fassadenplatte als Betonfertigteil d=12,0 cm, vorgehängt- Fassadenplatte als Betonfertigteil d=12,0 cm, vorgehängt
  Oberfläche schalungsglatt, h= ca. 3,0 m  Oberfläche schalungsglatt, h= ca. 3,0 m
  Befestigung mit FPA-Halfen Fassadenplattenanker  Befestigung mit FPA-Halfen Fassadenplattenanker
  + Druckschrauben zur Windsogsicherung  + Druckschrauben zur Windsogsicherung
- Luftschicht 2,0 cm- Luftschicht 2,0 cm
- Kerndämmung mit Zulassung für nicht hinterlüftete- Kerndämmung mit Zulassung für nicht hinterlüftete
  Fassaden, nicht brennbar, z.B. Isover Kontur  Fassaden, nicht brennbar, z.B. Isover Kontur
- Ortbeton d=25,0 cm- Ortbeton d=25,0 cm

Brandwand, d>25 cmBrandwand, d>25 cm
C25/30-XC4, XF1-WFC25/30-XC4, XF1-WF

Standort TW-SpeicherStandort TW-Speicher
V = 1250m³V = 1250m³Standort TW-SpeicherStandort TW-Speicher

V = 1250m³V = 1250m³

Grundriss EGGrundriss EG
33

33

Brandwand, d>25 cmBrandwand, d>25 cm
C25/30-XC4, XF1-WFC25/30-XC4, XF1-WF

PumpenraumPumpenraum

Zu- undZu- und
AblaufschachtAblaufschacht

PodestPodest
TrinkwasseranlageTrinkwasseranlage

A = 78.64 m²A = 78.64 m²

22 22

11
11

HEB 220 S235HEB 220 S235
Fußpunkt Fußpunkt Detail C`Detail C`

sh. Detail sh. Detail AP-DE-050:AP-DE-050:
Thermowand d=30,0 cm als Fertigteil h=1,0 m,Thermowand d=30,0 cm als Fertigteil h=1,0 m,
Elementlängen bis 6,50 mElementlängen bis 6,50 m

Multifunktiontür, Stahlblech innenseitigMultifunktiontür, Stahlblech innenseitig
gedämmt, Einbau mit Blockzarge +gedämmt, Einbau mit Blockzarge +
Zargenblech 3-seitig umlaufend, FarbeZargenblech 3-seitig umlaufend, Farbe
betongraubetongrau

Podeste RohrinstallationPodeste Rohrinstallation
(genaue Lage, und Höhe gem. Anlagenbauer)(genaue Lage, und Höhe gem. Anlagenbauer)

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail CDetail C

BodenablaufBodenablauf
DN 100 V4ADN 100 V4A

BodenablaufBodenablauf
DN 100 V4ADN 100 V4A

Entwässerungsrinne mitEntwässerungsrinne mit
SickerpackungSickerpackung

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail BDetail B

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail CDetail C

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail BDetail B

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail CDetail C

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail CDetail C

HEB 220 S235HEB 220 S235
Fußpunkt Fußpunkt Detail C`Detail C`

HEB 220 S235HEB 220 S235
Fußpunkt Fußpunkt Detail C`Detail C`

HEB 220 S235HEB 220 S235
Fußpunkt Fußpunkt Detail C`Detail C`

HEB 220 S235HEB 220 S235
Fußpunkt Fußpunkt Detail C`Detail C`

HEB 220 S235HEB 220 S235
Fußpunkt Fußpunkt Detail C`Detail C`

HEB 220 S235HEB 220 S235
Fußpunkt Fußpunkt Detail C`Detail C`

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail CDetail C

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail BDetail B

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail BDetail B HEB 340HEB 340

Fußpunkt Fußpunkt Detail CDetail C

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail CDetail C

Kernbohrung Ø400+Kernbohrung Ø400+
Ringraumdichtung LS500Ringraumdichtung LS500

Kernbohrung Ø400+Kernbohrung Ø400+
Ringraumdichtung LS500Ringraumdichtung LS500

HEB 220 S235HEB 220 S235
Fußpunkt Fußpunkt Detail C`Detail C`

HEB 340HEB 340
Fußpunkt Fußpunkt Detail CDetail C
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Stilllegung des vorh. Flachbrunnen IIIStilllegung des vorh. Flachbrunnen III
Abbruch und Verfüllung sind gem. Verfüllplan vomAbbruch und Verfüllung sind gem. Verfüllplan vom
29.06.2016 nach Angaben vom Ing- Büro Dr. Knorr29.06.2016 nach Angaben vom Ing- Büro Dr. Knorr
erfolgt.erfolgt.
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Fläche in Fläche in m²m² ::
Umfang in Umfang in m²m² ::
lichte Höhe in lichte Höhe in mm ::
FussbodenbelagFussbodenbelag ::
WandbelagWandbelag ::
DeckenbelagDeckenbelag ::

Ok. Ok. RFBRFB ::
Ok. Ok. FFBFFB ::

HA E01: HalleHA E01: Halle
819,41 (Gesamtfläche)819,41 (Gesamtfläche)
1273.001273.00

0,000,00

i.M. 10.20i.M. 10.20

--

BeschichtungBeschichtung
--

±0,00 ±0,00 

14,0114,01

,30,30

Entwässerungsleitung DN 100 PeHD →Entwässerungsleitung DN 100 PeHD →

44 44

2,882,88
LeistungsgrenzeLeistungsgrenze

365,22 üNN365,22 üNN

365,27 üNN365,27 üNN

BodenablaufBodenablauf

FR1FR1

S1S1

S2S2

FR4FR4

Detail 1Detail 1

Detail 2Detail 2

Bohrungen HLSBohrungen HLS

2xDN1102xDN110
PE-HDPE-HD

2xDN1102xDN110
PE-HDPE-HD
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1,051,05

2,
20

2,
20

365,27 üNN365,27 üNN

Le
is

tu
ng

sg
re

nz
e

Le
is

tu
ng

sg
re

nz
e

,2
0

,2
0

,51,51,20,20

,3
5

,3
5

,1
75

,1
75

WDWD
600x600600x600
UK +0.20 ü. FFBUK +0.20 ü. FFB
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 BD BD
200x200200x200

BDBD
200x200mm200x200mm

BDBD
200x200mm200x200mm
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0 ,04,04 ,16,16

,20,20 9 x DN 1009 x DN 100
Abstand der KabelschutzrohreAbstand der Kabelschutzrohre
ca 50 mmca 50 mm

Bezugshöhe:Bezugshöhe:
±0,00 = OKFF (366,50 m ü. NN)±0,00 = OKFF (366,50 m ü. NN)

Blattgröße: 1.257 x .594 = .746 m²Blattgröße: 1.257 x .594 = .746 m²Zeichnung: P:\Projekte\2015.020\5_Planungen\4_Ausführungsplanung\Pläne\Rohbau\2015.020_AP_Rohbauplan_Halle.dwgZeichnung: P:\Projekte\2015.020\5_Planungen\4_Ausführungsplanung\Pläne\Rohbau\2015.020_AP_Rohbauplan_Halle.dwg
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Tür und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertigfussboden.Tür und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertigfussboden.

Alle Maße und Konstruktionsangaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen.Alle Maße und Konstruktionsangaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten sofort mitzuteilen.Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten sofort mitzuteilen.

Ausser dieser Zeichnung ist die Ausschreibung und statische Berechnung mit Positions- undAusser dieser Zeichnung ist die Ausschreibung und statische Berechnung mit Positions- und
Bewehrungspläne verbindlich. Ausführungspläne der Fachingenieure, ggf. auch Werkpläne von FachfirmenBewehrungspläne verbindlich. Ausführungspläne der Fachingenieure, ggf. auch Werkpläne von Fachfirmen
sind vom Ausführenden auf Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen. Elektro- und HLS-Pläne sindsind vom Ausführenden auf Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen. Elektro- und HLS-Pläne sind
zu beachten.zu beachten.

Sämtliche Durchbrüche in Decken und Wänden sind nach der Installation von den jeweiligen zuständigenSämtliche Durchbrüche in Decken und Wänden sind nach der Installation von den jeweiligen zuständigen
Fachfirmen unter Beachtung der jeweiligen Brandschutzanforderungen der Bauteils gemäß DIN 4102 zuFachfirmen unter Beachtung der jeweiligen Brandschutzanforderungen der Bauteils gemäß DIN 4102 zu
schliessen.schliessen.

Brandschutz, raumabschließende Bauteile:Brandschutz, raumabschließende Bauteile:

Die Darstellung der Brandschutzanforderungen erfolgt zusätzlich zur BeschriftungDie Darstellung der Brandschutzanforderungen erfolgt zusätzlich zur Beschriftung
durch farbliche Hervorhebung der Wand.durch farbliche Hervorhebung der Wand.

Hinweise:Hinweise:

DDDD DeckendurchbruchDeckendurchbruch
BDBD BodendurchbruchBodendurchbruch
WDWD WanddurchbruchWanddurchbruch
WSWS WandschlitzWandschlitz
BSBS BodenschlitzBodenschlitz
MSMS MauerschlitzMauerschlitz
FSFS FundamentschlitzFundamentschlitz
KB KB KernbohrungKernbohrung
MDMD MauerdurchbruchMauerdurchbruch
REVIREVI RevisionsöffnungRevisionsöffnung
BEBE BodeneinlaufBodeneinlauf
DEDE DacheinlaufDacheinlauf
RRRR RegenfallrohrRegenfallrohr

T30T30 T30-Tür feuerhemmendT30-Tür feuerhemmend
T90T90 T90-Tür feuerbeständigT90-Tür feuerbeständig
DSDS dichtschließenddichtschließend
VDSVDS vollwandig dichtschließendvollwandig dichtschließend
RSRS RauchschutztürRauchschutztür
GAGA GlasauschnittGlasauschnitt
LSLS LüftungsschlitzLüftungsschlitz
HPHP HochpunktHochpunkt
TPTP TiefpunktTiefpunkt
STGSTG SteigungSteigung
HLSHLS Heizung, Lüftung, SanitärHeizung, Lüftung, Sanitär
EE ElektroElektro

BRBR BrüstungshöheBrüstungshöhe
OKOK OberkanteOberkante
OKFFOKFF Ok. FertigfußbodenOk. Fertigfußboden
OKRFOKRF Ok. RohfußbodenOk. Rohfußboden
UKUK UnterkanteUnterkante
VKVK VorderkanteVorderkante
LHLH lichte Höhelichte Höhe
IK IK InnenkanteInnenkante
RDRD RohdeckeRohdecke
UZUZ UnterzugUnterzug
ÜZÜZ ÜberzugÜberzug
DGLDGL DeckengleichDeckengleich
STST SturzSturz
SBSB SichtbetonSichtbeton

Kürzel:Kürzel:

BW BW = Brandwand= Brandwand
fb fb = = feuerbeständigfeuerbeständig F90F90
hf hf = hochfeuerhemmend = hochfeuerhemmend F60F60
fhfh = = feuerhemmendfeuerhemmend F30F30

Raumbeschriftung:Raumbeschriftung:

E05: BüroE05: Büro
GeschossGeschoss

RaumnummerRaumnummer

T.E05T.E05
Tür im RaumTür im Raum

RaumnummerRaumnummer

F.E05F.E05
Fenster im RaumFenster im Raum

RaumnummerRaumnummer

Türbeschriftung:Türbeschriftung: Fensterbeschriftung:Fensterbeschriftung:
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Legende:Legende:
Mauerwerk tragend HLZBMauerwerk tragend HLZB
-8-0,65-12 DF N+F, MGII-8-0,65-12 DF N+F, MGII Gipskarton / TrockenbauGipskarton / Trockenbau

harte Dämmungharte Dämmung
weiche Dämmungweiche Dämmung
Metalldach (geschnitten)Metalldach (geschnitten)

Mauerwerk nicht tragendMauerwerk nicht tragend
StahlbetonStahlbeton

Beton FertigteilBeton Fertigteil
Beton unbewehrtBeton unbewehrt

Detail WandaufbauDetail Wandaufbau
ohne Maßstabohne Maßstab

Detail Eck- und FugenausbildungDetail Eck- und Fugenausbildung
Aussenschale über Ecke auf DämmstoffdickeAussenschale über Ecke auf Dämmstoffdicke
ohne Maßstabohne Maßstab

Bedienstege, Treppen, GitterrosteBedienstege, Treppen, Gitterroste
Stahlstützen, genaue Lage und GrößeStahlstützen, genaue Lage und Größe
gem. statischer Berechnunggem. statischer Berechnung


